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检 验 报 告

客户信息

客户名称： 洛南县自来水有限责任公司

客户地址： —

联系电话： —

样品信息

样品名称： 生活饮用水（末梢水） 样品编号： SZ2022100240

样品数量： 550mL×2 样品状态： 无色、透明、无沉淀

规格型号： — 样品容器： 塑料瓶，包装完好

采样日期： — 原编号/批号： —

采样地点： 东街 到样日期： 2022 年 10 月 20 日

测试信息

测试类别： 委托检验 委托人： 王敏

测试日期： 2022 年 10 月 20 日～2022 年 10 月 27 日

限值依据： GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》

检验结论

本实验室所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》标准要求。

报告批准

批准人：      审核人：        编制人：

(#z#)

    批准日期： 2022 年 10 月 27 日#signDate#

备注

1.带*数据由委托方提供，非本实验室测试获得，仅作数据展示之用，其判定依据委托方提供限值要求，真实性、准确性由委托方负责。

2.以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

3.本实验室未承担采样，测试结果仅对收到样品有效。
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结果列表

序号 测试指标 测试方法 单位 限值要求 测试结果 单项判定

1 总大肠菌群 GB/T 5750.12-2006 (2.1) MPN/100mL 不得检出 未检出 符合

2 菌落总数 GB/T 5750.12-2006 (1) CFU/mL ≤100 未检出 符合

3 pH GB/T 5750.4-2006 (5.1) / 6.5~8.5 8.1 符合

4 色度 GB/T 5750.4-2006 (1) 度 ≤15 <5 符合

5 浑浊度 GB/T 5750.4-2006 (2.1) NTU ≤1 <0.5 符合

6 臭和味 GB/T 5750.4-2006 (3) / 无异臭、异味 无异臭、异味 符合

7 肉眼可见物 GB/T 5750.4-2006 (4) / 无 未见异物 符合

8 *二氧化氯 / mg/L 0.02~0.8 0.11 符合

指标，方法，设备列表

序号 测试指标 测试方法 设备信息 单位 检出限

1 总大肠菌群
GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方

法微生物指标(2.1)
生化培养箱 MPN/100mL /

2 菌落总数
GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方

法微生物指标(1)
生化培养箱 CFU/mL /

3 pH
GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方

法 感官性状和物理指标(5.1)
多参数测试仪 / /

4 色度
GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方

法 感官性状和物理指标(1)
/ 度 5

5 浑浊度
GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方

法 感官性状和物理指标(2.1)
浊度计 NTU 0.5

6 臭和味
GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方

法 感官性状和物理指标(3)
/ / /

7 肉眼可见物
GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方

法 感官性状和物理指标(4)
/ / /
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